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一、项目总体情况
（一）项目名称：2026年度杜陵安防年度维护服务
（二）项目所属年度：2026年
（三）项目所属分类：服务
（四）预算金额（元）：319500.00元
（五）项目概况：
杜陵是中国西汉宣帝刘询的陵墓，在陕西省西安市曲江街道三兆村南。始筑于元康元年(公元前65)，初元元年(公元前48)汉宣帝葬此，为西汉诸帝陵中规模较大，保存较好的一座．1982～1984年中国社会科学院考古研究所对陵园，寝园遗址和陪葬坑进行了钻探和发掘。1988年中华人民共和国国务院公布为全国重点文物保护单位。为了贯彻国家文物局《关于加强田野文物安全工作的紧急通知》(文物督函[2010)1249号)的精神，确保杜陵陵区的安全，防止不法分子盗掘陵墓，在上级领导的指示与大力的协助下，2017年建设了杜陵安全防范系统，本次采购内容为安防年度维护。
（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否。
二、项目需求调查情况
依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目 不需要 需求调查，具体情况如下：
（一）需求调查方式
（二）需求调查对象
（三）需求调查结果
1.相关产业发展情况
2.市场供给情况
3.同类采购项目历史成交信息情况
4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5.其他相关情况
三、项目采购实施计划
（一）采购组织形式：部门集中采购
（二）采购方式：竞争性磋商
（三）本项目是否单位自行组织采购：否
（四）采购包划分：不分包采购
（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
1.专门面向中小企业采购
注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。
2.不专门面向的原因：     /     
（六）是否采购环境标识产品：否
（七）是否采购节能产品：否
（八）项目的采购标的是否包含进口产品：否
（九）采购标的是否属于政府购买服务：否
（十）是否属于政务信息系统项目：否
（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否
（十二）是否属于一签多年项目：否
四、项目需求及分包情况、采购标的
（一）分包名称：2026年度杜陵安防年度维护服务
1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
1）专门面向中小企业采购
2）面向的企业规模：中小企业
3）预留形式：设置专门采购包
4）预留比例：100%
2、预算金额（元）：319500.00 
最高限价（元）：319500.00 
3、评审方法：综合评分法
4、是否支持联合体投标：否
5、是否允许合同分包选项：否
6、拟采购标的的技术要求
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	服务范围：杜陵安防年度维护。
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	服务要求：符合采购人要求
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	服务期限：1年。

	★
	4
	服务标准：满足国家规范及行业标准，达到采购人使用需求，确保系统安全稳定运行。
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	一、维保要求
维护单位需高度重视本次项目的实施，为确保该本次项目安全、优质、快速完成，使用户能够正常使用各系统，提供高质量的维保服务，维保单位根据项目实际需要考虑项目机构的设置和职能部门的分工，以期望在后期项目实施中能及时有效的开展工作。
本工程为项目后期维护，维护单位根据建设单位的要求，派遣具有丰富经验的售后服务人员担任本项目的售后项目负责人，并安排工程经验丰富的技术人员作为本次项目的技术负责人，协助项目负责人开展对本项目的后期维护工作，在整个项目维护期内安排具有丰富经验的技术人员，参与到项目的维护工作之中，确保项目维护工作的进行，同时能够保证系统的正常运行，在工程维护中由项目负责人对全体参战人员实行统一协调指挥，严格按照建设单位的要求，全力为用户提供质量优，进度快，效果佳的维护服务。
1、定期检查分为周检查、月检查、季度检查。
（1）周检查：每周由项目负责人负责组织本项目技术人员对问题现场进行复查。检查结果要在周报中有详细描述，并上报建设单位备查。
（2）月检查：由项目负责人组织，维护单位派相关人员参加,邀请使用单位保卫人员参加，对各子系统进行功能检查，由项目负责人编写测试报告报维护单位审批备案。
（3）季度检查：维护单位由项目负责人组织相关人员参加，邀请公安主管领导参加对月查工作进行督促和检查。
(4)所有检查资料以文件、表格形式存档备查，问题整改落实要有反馈及可追溯性。
2、专业或专项检查
专业或专项检查由各维护单位邀请职能部门有关专业技术人员或行业专家参加。对杜陵安防系统进行功能、技术指标、系统先进性等专项检查，对售后维护工作提出指导意见和后期升级的建设性建议。
3、一般维护计划
（1）每季度一次机房设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在－20 ℃～＋60℃，相对湿度应在10％～100％；室内温度应控制在＋5℃～＋35℃，相对湿度应控制在10％～80％，留给机房监控设备一个良好的运行环境。
（2）根据系统各部分设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及系统传输线路质量，处理故障隐患，协助主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。
（3）对容易老化的设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头、水晶头、光纤跳线、显示设备等。
（4）对易吸尘部份每季度定期清理一次，如拼接屏暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在拼接屏表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭拼接屏，校对拼接屏的颜色及亮度。
（5）对长时间工作的设备每月定期维护一次，如计算机、硬盘录像机、巡更服务器等长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免计算机、硬盘录像机和服务器等工作不正常。
（6）每月定期对各系统和设备进行优化：监控控制软件、巡更软件、控制软件故障排除及恢复、病毒防范及消除、硬盘垃圾清理、电脑外设安装调试、系统安装调试与维护、应急、系统恢复及日常维护、消防自动报警系统等；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等（视现场情况和需求定）。
（7）为确保发现问题能够及时维修。维护单位安排固定专业技术人员，长期为用户提供技术服务，定期对用户进行回访,提供每季度一次的定期信息服务：每季度第一个工作日，将上季度抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送监控中心负责人。
二、系统组成
杜陵安全防范系统工程于2016年开始建设，2017年建设完成并投入使用，杜陵安全防范系统包含以下各子系统：视频监控子系统、地下三维声敏报警子系统、公共广播子系统、电子巡查子系统、出入口控制子系统、高清卡口子系统、传输子系统、UPS供电子系统、防雷接地子系统。
三、项目实施依据
根据以下标准进行项目的整个维护保养工作，确保在维护中满足国家规范及行业标准，使工程达到建设单位使用需求，确保系统安全稳定运行。
《中华人民共和国文物保护法》2017年11月
《陕西省安全技术防范条例》2014年4月
GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》
GB55029-2022《安全防范工程通用规范》
GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》
GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》
GB 12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》
GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
GB 50394-2007 《入侵报警系统工程设计规范》
GA 27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》
GA/T 368-2001《入侵报警系统技术要求》
GA 308-2001《安全防范系统验收规划》
GA/T 600.1～5-2006《报警传输系统的要求》
GB 50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》
GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50034-2004 《建筑照明设计标准》标准规范文件
GB 50395-2007
GA/T646－2006
GA/T 647-2006
GA/T 367-2001
四、制作周期和实施质量保证措施
（1）维护单位负责对安防系统的监测、维护、服务,承担起设备的维护服务工作,以保障安防系统的长期、可靠、有效地运行。
（2）基本维护条件：做到“四齐”，即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。
五、维保清单
杜陵安全防范系统工程于2016年开始建设，2017年建设完成并投入使用，杜陵安全防范系统包含以下各子系统：视频监控子系统、地下三维声敏报警子系统、公共广播子系统、	电子巡查子系统、	高清卡口子系统、传输子系统、	UPS供电子系统、	防雷接地子系统。
其他内容详见采购文件。


7、合同管理安排
1）合同类型：技术合同
2）合同履行期限：1年
3）合同履约地点：采购人指定地点。
4）支付方式：分期付款
5）履约保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否
履约保证金缴纳比例：0%
缴纳方式：/
缴纳说明：/
6）质量保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否
7）合同支付约定：
[bookmark: _Hlk182583817]1、付款条件说明：合同签订一个季度后，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的25%。
2、付款条件说明：合同签订二个季度后，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的25%。
3、付款条件说明：合同签订三个季度后，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的25%。
4、付款条件说明：合同签订四个季度后，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的25%。
8）验收交付标准和方法：
验收标准：满足国家规范及行业标准，达到采购人使用需求，确保系统安全稳定运行；
验收方法：见采购文件合同附件。
9）质量保修范围和保修期：符合采购人要求
10）知识产权归属和处理方式：符合采购人要求
11）成本补偿和风险分担约定：符合采购人要求
12）违约责任与解决争议的方法：见采购文件合同附件
13）合同其他条款：见采购文件合同附件
8、履约验收方案
1）验收组织方式：自行验收
2）是否邀请本项目的其他供应商：否
3）是否邀请专家：否
4）是否邀请服务对象：否
5）是否邀请第三方检测机构：否
6）履约验收程序：一次性验收
7）履约验收时间：
供应商提出验收申请之日起10日内组织验收
8）验收组织的其他事项：符合采购人要求
9）技术履约验收内容：符合采购人要求
10）商务履约验收内容：符合采购人要求
11）履约验收标准：符合采购人要求。
12）履约验收其他事项：无
五、风险控制措施和替代方案
该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否
