一、工程监理标准
1、《建设工程监理规范》（GB 50319-2013）。
2、除合同另有约定外，本工程适用现行国家、省、市、行业和地方规范、标准和规程。规范、标准和规程如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。
3、在合同履行期间，监理人应满足委托人的特定技术要求，满足设计要求，满足陕西省及西安市的有关强制性规定；监理人应严格执行中华人民共和国强制性标准，执行现行的或即将颁布的行业标准、规范；如有新颁国家标准及行业标准、规范，委托人指令执行时，监理人应当执行。
二、工程概况：
本期增容1600kVA，配置800kVA箱变2台；主要包含①154宁十六线一中支线#07杆至环网柜之间电缆，更换为YJV22-8.7/15-3×400mm²型。在#07杆配置一、二次融柱上断路器1套、隔离开关1套、避雷器1组；②拆除原环网柜至现有800kVA箱变电缆，从环网柜新出电缆一回至新建1#800kVA箱变，电缆型号YJV22-8.7/15-3×120mm²；③从新建1#800kVA箱变新出电缆一回至现有800kVA箱变，电缆型号YJV22-8.7/15-3×95mm²；④从新建1#800kVA箱变新出电缆一回至新建2#800kVA箱变，电缆型号YJV22-8.7/15-3×95mm²。另有男女宿舍楼、艺术楼、厨房、监控机房及室外线路改造。
[bookmark: _GoBack]三、招标范围：工程施工、竣工验收及工程保修期内的缺陷修复和保修工作等全部建设任务的监理工作。
