采购需求
一、技术、服务标准和要求：
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	项目概况
	1、建设地点：西北妇女儿童医院曲江院区。
2、工程规模：改造面积约130平方米，内容包含原墙顶地及安装的拆除，新做墙顶地的装饰装修，强弱电及给排水的安装，空调系统及新风系统的安装。

	2
	改造内容
	设计图纸范围内的拆除工程、新建墙面工程、天棚工程、给排水工程、空调通风工程、电气工程等，以图纸、工程量清单为准。


二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：
采购包1：
合格（达到国家强制性合格标准）


